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Fachplanung & Software

Betriebssoftware auf mehr als 130 Klaranlagen, 400 Pumpwerken, 5 Wasserversorgungen und 40 Biogasanlagen
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Uberblick

1. Hintergrund und Herausforderung
2. Projektziel
3. Aktueller Zustand

4. Diskussion & Fragen
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Daten Richtig Messen

Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts

Aber nur, wenn die Daten korrekt sind.

Prozessiiberwachung (z.B. Biologie), Grafische Auswertungen,

Bilanzen, Potenziale sind nur so gut wie die zugrunde liegende
Datenbasis

Ein gutes Essen gibt es
auch nur mit guten Zutaten
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Datenqualitat

Regelungswerkzeuge Dokumentation Lastmanagement Berichtswesen

Energieeffizienz Wartung/Instandhaltung

Die Qualitat der Daten
bestimmt die Qualitat aller
nachfolgenden Funktionen
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Datenreise

Maschine Messgerat Prozesslel- Datenbank
tsystem
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/C/SCHWEICH " @ MOcons df(%g FBlhTIC?ETJPI



Messfehler

01.02.2021 bis 30.04.2021
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Messfehler

IE‘ PROVI ENERGY 5.0

IR-Vergleich

Maschinen
Summe

¥4 Anlage: KA Riol

Maschinen

Prozesswerte

= RUB
" Zulauf

® Mechanische Vorreinigung

>
>
>
>

Rechenanlage
Sandfang
Sandfang Beluftung.

Vorklarung

® Havariebecken

u Trabwasserbecken

| Biologie

> Belebung Beliftung
> Belebung Umwalzung
> Bio-P-Becken

> P-Fallung.

> RLS-Pumpen

> Nachklarung

> m Zwischenpumpwerk

> | Hochwasserpumpwerk

v 8 Schlammbehandlung
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Schlammspeicher
Schlammeindicker
Us-Eindickung
Schlammpumpwerk
Fettannahmestation

Faulbehalter Umwalzung

Faulbehalter Beschickung

Faulbehalter Aufheizung

Verlauf
Vergleich

INTERPRET Stufe Anlage Web-Link % Konfi

Verbrauchermatrix  Prozessdaten

uration Modelle

Betrachtungszeitraum
Aktuelles Jahr v €= 01012025 B3 || 1006.2025
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e Grafik v| Tramsparenz <

2500

2000

BITC ontrol

Fachplanung & Software

| Rus

| Zutaut

| Mechanische Vorreinigung
Havariebecken
Trabwasserbecken

| siologie

| Zwischenpumpwerk

| Hochwasserpumpwerk

| schlammbehandlung

| BHKW

| Bezug

| Brauchyasser

Schlammlagerbehaltes




Die Losung

Klassische und innovative Ansdtze Fehlererkennung/Korrektur

Klassisch
Uber die SPS oder Software Ebene

Die SPS liberwacht Messwerte. Zeigt eine Stromaufnahme 0 A, obwohl die
Betriebsmeldung da ist, ist die Messung gestort. Uber- oder unterschreitet ein
Messwert einen Grenzwert.

Innovativ
Uberwachung und automatische Korrektur und Kennzeichnung durch KI

nnnnnnnnnnnn Software
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Uberblick

1. Hintergrund und Herausforderung
2. Projektziel
3. Aktueller Zustand

4. Diskussion & Fragen
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erichte, Graphik

=l gepriifte Daten

=== Rohdaten
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Online Datenvalidierung mit
Methoden der kunstlichen Intelligenz

offene
Schnittstellen

ﬁ
Anwendungen
ﬁ g
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Beispiel fur Kl-Validierung

Ersetzen fehlender
Werte

i

Wasserverbrauch in |/s
—
Ve b -
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Thursday, Febeuary 09, 2017 18:45:00
UTC) Raw data: 4,10

., Identifizieren fehlerhafter/
i unplausibler Werte
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10Fed 11 Feb 12 Feb 13Fed 14Fed 15 Feb 16 Feb 17 Fed 18Feb

NH4-Messung in mg/I
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Cloud MOcons

Datenbank
Kumﬂ;rgNDamn Historische Rohdaten (Ms.Access)
REST API Datenvalidierung
Abfrage
Rohdaten Hochladen
Lokal
Datenvalidierung .
Handler SQlite
Tagesdatenbanken
Lokal
Rohdaten
Lokal
Zentrale Datenbank (PostgreSQL) N Historische
Rohdaten + Korrigierte Daten Online Daten Daten
ACRON
AQUA PROVI BITControl Daten-
Exparter
Rohdaten + Korrigierte Daten
OPC Server
Lokal PROVI ENERGY ACRON
SPS SPS
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INTERPRET

Anlage Web-Link $2 Konfiguration

Energiebilanz Energiebericht S@nkey— Stufen 15 min Werte IR Belastung Schlammalter SEEE Maschinenliste
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Energiebilanz KA Riol
01.01.2025 - 10.06.2025

RUB
13,47 kih

Zulauf
7041857 KWh
chanische Vorreinigung
0 kWh

Me:
47.451.9

Havariebecken
96,02 kiWh

Trubwasserbecken
36 KWh

Biologie
253.477 .09 KWh

Zwischenpumpwerk
Bezug
34.064,00 kKWh 3117123 KWh

Hochwasserpumpwerk
5 KWh

Energiebedarf 2408

538657 16 kWh
BHKW 1+2 " Strommenge
527.905,92 kWh " 562.616,42KWh Schlammbehandung
T 75549,49 KWh
—
—
-
Entwésserung
13.700,97 kWh
NEA Einspeisung
646,50 kiWh 23.959,26 kWh

Schlammlagerbehalter
7.597,22 KiWh

Heizung
750,35 kWh

BHKW
15.899,29 kWh

Brauchwasser
432841 KWh

NEA
490279 KiWh

Sonstiges
29.546,40 kKWh
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[FE] PROVI ENERGY 5.0

INTERPRET Stufe

Web-Link

Anlage

- BITControl  PROVI ONLINE MOcons

Range Selector:  1.1.2022-1:0 - 1.1 .2024-0:45

Schnecke 1: Stromaufnahme

Jan 2022
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Apr 2022 Jul 2022 Oct 2022 Jan 2023 Apr 2023
Graph Output Information
Fur einen Zeitschritt wurde kein Wert gemessen. Output Name
Fehlende Werte
Priority
@ Irrelevant (O Low (O Medium () High
Description

£ Konfiguration

Plot:

Jul 2023

1

1.2022-1:

0

1

1.2024-0:45

Schnecke 1: Stromaufnahme

Oct 2023

| |||WH

Konstante Region o
Fehlende Werte L
> Ausreifier &
> Standardabweichung &
> Drift &

> Abweichung Tagesgang &

5 Chitzan F

> Regime-Erkennung
> Tagesgang
» Statistische Methoden

ots

Parameters

v Schnecke 1: Stromaufnahme
M Schnecke 1: Stromaufnahme

a

pd

Other graph outputs X

~ Zulauf

Schnecke 1: Stromaufnahme
Schnecke 5. Stromaufnahme
Schnecke 4. Stromaufnahme
Schnecke 3: Stromaufnahme
Schnecke 2: Stromaufnahme
Zulauf m3/h [m3/h]

Zulauf Vs [lis]

Zulauf NO3 [mg/l]

Zulauf NH4-N [mg/1]
Mechanische Vorreinigung
Havariebecken

Biologie
Zwischenpumpwerk
Hochwasserpumpwerk
Schlammbehandlung
BHKWS&Netzbezug
Brauchwasser

Sonstiges
Rucklaufschlammpumpwerk
Faulung

Ablauf

Energie

VOV M MY Y YN Y VY Y Y Y



Uberblick

1. Hintergrund und Herausforderung
2. Projektziel
3. Aktueller Zustand

4. Diskussion & Fragen

(i 72 MOcons df!gg BITControl

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
(



Vielen Dank
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